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PIANO MEZZANINO

® Apparecchio downlight da incasso, per n.2 lampade fluorescenti compatte
TC—-D, con reattore magnetico e condensatore, grado di protezione |P44.

—_— o Apparecchio per montaggio a plafone in locall con videoterminall,
con compitl vislvl severl, corpo In acclalo zincato, per n2 tubl

fluorescenti da 36W.
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O Apparecchio da incasso a parete per n.1 lampada fluorescente
= compatta TC—F per illuminazione asimmetrica di pavimenti o

V,_\b
I\ it A - -
. gradini di scale fisse, grado di protezione IP55.
|
m_ g Proiettore fisso, con scatola di montaggio, per n.2 lampade fluorescenti
- compatte TC—D, per illuminazione indiretta, grado di protezione IP55.
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: Apparecchi stagni per tubi fluorescenti lineari 826mm, con reattore
_% magnetico e condensatore di rifasamento, grado di protezione IP65,

infrangibile:

classe di isolamento 2, con tubo di protezione 837 mm in policarbonato
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Apparecchi di comando 16A—250V, in opera in custodie modulari IP55
o Amooﬁn.v«_ov per montaggio incassato oppure per montaggio a
rete
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