© Apparecchio downlight da incasso, per n.2 lampade fluorescenti compatte
TC—-D, con reattore magnetico e condensatore, grado di protezione IP44.

PIANO MEZZANINO

—_— o Apparecchio per montaggio a plafone in locali con videoterminali,
o con compiti visivi severi, corpo in acciaio zincato, per n2 tubi
fluorescenti da 36W.

0 Apparecchio da incasso a parete per n.1 lampada fluorescente
= compatta TC—F per illuminazione asimmetrica di pavimenti o
gradini di scale fisse, grado di protezione IPS5S5.
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materiali (2.50x3.50 _
V_ A _W_ g Proiettore fisso, con scatola di montaggio, per n.2 lampade fluorescenti
\_/ o compatte TC—D, per illuminazione indiretta, grado di protezione IP55.
|
_ . . . S
Apparecchi stagni per tubi fluorescenti lineari 826mm, con reattore
\\ _ magnetico e condensatore di rifasamento, grado di protezione IP65,
| classe di isolamento 2, con tubo di protezione 837 mm in policarbonato
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Armatura illuminante serie EVF con protezione antideflagrante EExd I
C T6 per n.1 lampada fluorescente 26 36W, custodia in lega di
alluminio, vetro resistente alle alte temperature, grado di protezione
IP65.

Scala di servizi
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x.x B Proiettore per lampada ad ioduri metallici HIT.
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PIANO ATRIO

Apparecchi di comando 16A—250V, in opera in custodie modulari IP55
(scatole per montaggio incassato oppure per montaggio a
poarete)

Segnaletica (umnosa a vandiera o a soffjtto
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E HJuaoro elettrico secondario

Asse Banchine

V A Cavedio di PIANO BANCHINE QUADRETTO PRESE IP67 COSTITUITO DA N.1 PRESA DI TIPO INDUSTRIALE, CON INERBLOCCO MECCANICO

| ED INTERRUTORE ROTATIVO, BASE PORTAFUSIBILE E FUSIBILE, IP66/67, 3P+T, 400V, 32A, COLOR ROSSO,
N\ I ventilazione CONTATTO DI TERRA 6h, COMPLETA DI SPINA E N.1 PRESA COME SOPRA 2P+T, 230V, 16A, COLORE BLU,
CONTATTO DI TERRA 6h, COMPLETA DI SPINA.

QUADRETTO PRESE Eex—d COSTITUITO DA BASE PER MONTAGGIO DI PRESE ANTIDEFLAGRANTI, N.1 PRESA

LUNGHEZZA MINIMA BANCHINA PER SISTEMA TIPO BOMBARDIER E ALSTOM ROTOMATCO, INTERBLOGEATO, 2t Db o e T PRESY CoME eorR ST oo Eaa N
LUNGHEZZA MINIMA BANCHINA PER SISTEMA TIPO ANSALDO
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