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51-51/1

POLITEAMA

STAZIONE

P.O. PT10-29
MP11x2

52
M31 

MP5 
53

M31 
54

M31 55
M31 

INCASSATO NEL MURO MP5 
INCASSATO NEL MURO MP5 

INCASSATO NEL MURO MP5 
INCASSATO NEL MURO

56-56/1
P.O. PT10-29

1 MONTANTE AGGRAPPATO
1 MONTANTE ACCORCIATO E PIASTRATO

TRINCEA ALTA

1

Limitatore di tensione bidirezionale

Isolatore ad anello per trefolo di terra

Linea di contatto TE a 320 mmq attiva

Sospensione per galleria cat.772/066

Linea di contatto TE a 320 mmq inattiva

Ormeggio fisso

Isolatore d'ormeggio

Linea di contatto TE a 165 mmq attiva

Linea di contatto TE a 165 mmq inattiva

XX

Grappa per ormeggio

Dispositivo di regolazione tipo tensorex

Partitore Voltmetrico

Sezionatore a corna telecomandato, normalmente 
aperto per la messa a terra della linea di contatto

Sezionatore a corna telecomandato, normalmente 
chiuso, da esercire aperto con la linea di contatto a terra

N° 2 Corde di alluminio da 125 mmq

Portale

LEGENDA
NUMERO

141

CONDUTTURA
DAL

PICCHETTO
AL

PICCHETTO

32/1

LUNGHEZZA
FILO

687

LUNGHEZZA
FUNE

687

Palo M esistente

Palo M nuovo

200

200
Palo M nuovo portante due mensole

200

200
Palo M nuovo portante una mensola e due sospensioni

esist.

172 39 847 847 esist.

19/13 37/1 709 709 esist.

27/14 32/1 203 203 esist.

29/15 35/2 239 239 esist.

30/16 36 238 238 esist.

33/17 43/1 372 372 esist.

11/18 43/2 1171 1171 esist.

9-9 29 763x2 763 esist.

2610-10 PO 56 1072x2 1072

PORTALI A 1 BIN.M31TIPO
5QUANTITA' 2

M28

1

M29b

1

MP11MP5TIPO
5QUANTITA' 2

MP3
1

CORDA DI ALL-ACC Ø 15,85 mm

LUNGHEZZA (m)

Palo n°41P.0.50-50/1 246 492x 2

CAT. 785-142

268

AL
PICCHETTO

collegato alla rotaia a terra

FABBISOGNO  FONDAZIONI

FABBISOGNO  PALI

FABBISOGNO  CONDUTTORI

FABBISOGNO  TREFOLO DI TERRA

PIANO DI ELETTRIFICAZIONE DELLA STAZIONE FIERA

DR = 2,80 m
DR = 2,80 m

DR = 2,80 m

DR = 2,80 m

42
Commutatore con lame di terra
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M31
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DR = 2,80 m

km 3+707

M30b

2

NOTE:
1) ogni sostegno della linea di contatto di nuova

posa allo scoperto, dovrà avere una presa di
terra propria costituita da picchetto e

collegamenti in tondo di acciaio

O
F1

TOTALE m. 760
P.O.5-5/1OF1 134 x 2

T4RV

INCASSATO NEL MURO

740 m

LUNGHEZZA

3x1,5 mmq

2x10 mmq

TIPO CAVO

CAVI PER SEZ. 2 

1480 m1x4 mmq

914 m
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2x10 mmq

TIPO CAVO

CAVI PER SEZ. 1

1828 m1x4 mmq

740 m

914 m
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