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SIMBOLI DESCRIZIONE

p

Pozzetto di attraversamento (110X1710x130)

Pozzetto (70x70x70) — chiusino in acciaio predisposto per alloggio
pavimentazione

Pozzetto (40x40x40) — chiusino in acciaio predisposto per alloggio
pavimentazione
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Plafoniera alimentata con

inea "NO BREAK”
per illuminazione di emergenza
—_— Plafoniera IP6S — lampada 2x36 W
— Plafoniera IP6S — lampada 1x36 W
=
Complesso canale luminoso/portacavi IP65 — 1x36 W p=1.50 mt (banchine)

Complesso canale luminoso/portacavi IP65 — 1x36 W p=3.00 mt (corridoi)
Quadretto modulare da parete: N1 Presa interbloccata —  2x16A+T
T ¥ N1 Presa interbloccata —  3x16A+T

O/\ /I\( A Gruppo prese:

N° 1  schuko 10/16 A
N 3 bivalenti 10/16 A
N° 1 interruttore 16 A

Quadro Elettrico B.T.

O/\ Interruttore
oE

luce — IP65

Presa telefonica

Polifora dedicata impianti LFM

CL L L] Passerella portacavi zincata L= 200 mm
B/ /N B FPosserella portacavi zincata L= 300 mm
) ) ) )

Passerella portacavi zincata L= 300 mm (per cavi MT)

Canala metallica di distribuzione primaria, provvista di setti separatori,
per |la distribuzione cavi LFM, safety e security

Tubazione in pvc rigido

@ Cassetta di

derivazione

Spostamento in verticale condotte portacavi
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